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Abmessungen der Rigole gem.
Berechnung nach DVWK - A 138
L = 24,60 m, b = 0,80 m, h = 0,70 m

Alternative 1:
L = 10,70 m, b = 0,80 m, h = 1,80 m

Alternative 2:
Rigole aus Speicherblöcken
Geasmtspeicher von 90 %
0,66 x 0,80 m, L = 12,70 m

Zulaufleitung
DN 100 mm

Fallrohr

Fallrohr

Fallrohr

Fallrohr

ZulaufleitungDN 100 mm

Zulaufleitung
DN 100 mm

Zulaufleitung DN 100 mm

Linien-
entwässerungs-
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10 10

Versickerungsmulde
Muldentiefe 10 cm

Kontrollschacht
DN 600 mm
mit Einlaufrost

Versickerungsrohr
DN 200 mm

Abmessungen der Rigole gem.
Berechnung nach DVWK - A 138
L = 24,60, b = 0,80 m, h = 0,70 m

Alternative 1:
L = 10,70 m, b = 0,80 m, h = 1,80 m

Alternative 2:
Rigole aus Speicherblöcken
Gesamtspeicher von 90 %
0,66 x 0,80 m, L = 12,70 m

anstehenden schwer durchlässigen
lehmigen Boden gegen Mittel-/Feinsand
mit kf = 1 x 10-4 m/s austauschen

Rigole
(Füllung mit Kies 8/32 mm)

Geotextil

10 cm Oberboden

0,80 m
Versickerungsmulde
gem. Berechnung
nach DVWK - A 138

Muster einer Regenwasserbewirtschaftung am Beispiel
einer Grundstücksgröße von 750 qm. GFZ = 0,25 + 50%.
Maximale Versiegelung mit Wohnhaus, Garage, Zufahrt,
Terasse etc. von 245 qm

Kontrollschacht mit
Einlaufrost und
Schlammfang
zur Reinigung

Kontrollschacht und
Einlaufschacht


